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1. INTRODUCCIÓN 

 
La identificación, cuantificación y control integral de los diferentes factores de riesgo 
existentes en las empresas, hacen parte de las actividades que se deben desarrollar en 
los programas de salud ocupacional, con el fin de alcanzar ambientes más saludables 
para los trabajadores de las mismas. Por esto la  práctica de la Higiene Industrial ha 
venido tomando mayor fuerza en los últimos años, ya que su aplicación permite 
determinar el potencial del  factor de riesgo para generar posibles efectos adversos en la 
salud de las personas expuestas, y métodos de control para eliminar o atenuar el riesgo. 
 
Una inadecuada iluminación ya sea en términos de calidad  y cantidad, es un factor de 
riesgo físico que de acuerdo con el tiempo de exposición y exigencia visual de las tareas, 
puede llevar a la problemas de fatiga visual, disconfort visual, accidentes de trabajo, 
disminución de la productividad de las personas, entre otras, en trabajadores expuestos a 
niveles ocupacionalmente por fuera de los rangos establecidos, de acuerdo con la 
normatividad colombiana y consignados en los reglamentos técnicos en este tema.  
 
La empresa como conocedora de sus procesos y equipos, en conjunto con los resultados, 
y sobretodo el análisis de la información obtenida, son la base para implementar acciones 
de mejoramiento para lograr unos óptimos niveles de iluminación de acuerdo al tipo de 
tarea, bajo un adecuado balance costo-beneficio. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

 Cuantificar los niveles de iluminación en las diferentes áreas y/o puestos de trabajo 
administrativos, donde se identifique personal expuesto del INSTITUTO 
HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES / Barranquilla 
(Atlántico). 

 

 Identificar factores asociados con la iluminación de acuerdo con la complejidad de 
los procesos, las condiciones de las instalaciones y de los puestos de trabajo, las 
características de las áreas y actividades realizadas, y las exigencias visuales de las 
tareas con respecto a los sistemas de iluminación existentes. 

 

 Comparar los resultados obtenidos con los rangos establecidos en la legislación 
colombiana. 

 

 Presentar acciones de mejoramiento generales tendientes a que la empresa 
garantice la calidad y cantidad adecuada de iluminación, teniendo en cuenta los 
factores asociados con la exposición y las tareas. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Ergonomía Visual: Ciencia aplicada en el medio laboral, que trata del estudio y diseño de 
los puestos y lugares de trabajo, de manera que se consiga una adaptación visual entre 
estos y las personas que los ocupen. 

 

Difusor: Elemento que sirve para dirigir o esparcir la luz de una fuente, principalmente por 
el proceso de transmisión difusa. 

 

Fatiga Visual: Alteración funcional, de tipo reversible, del sistema ocular, causada por un 
esfuerzo excesivo de éste. Los síntomas que origina son: molestias en los globos 
oculares y en los párpados, leve borrosidad de la visión, sensaciones dolorosas (cefaleas, 
vértigos). 

 

Flujo Luminoso: Es la energía luminosa emitida por una fuente o recibida por una 
superficie, por tanto, es un factor que depende únicamente de las propiedades intrínsecas 
de la fuente, por lo que también se suele denominar como potencia luminosa. Su unidad 
es el lumen (lm). 

 

Fluorescente: Se denomina luminaria fluorescente a aquella que generalmente viene  
presentada en tubos luminosos y tiene propiedades de fluorescencia, es decir, la 
propiedad de transformar la luz que recibe en radiaciones de mayor longitud de onda. 

 

Iluminación Directa: Iluminación en la que más del 90% del flujo luminoso está dirigido 
hacia el área visionable (en la práctica dirigida desde el techo hacia abajo). 

 

Iluminación Indirecta: Iluminación en la que el 90% del flujo luminoso está dirigido hacia 
las partes altas de los locales o áreas iluminadles. 

 

Iluminación Semidirecta: Iluminación en  la que entre  e 60 y e 90% del flujo luminoso 
está dirigido, desde un  punto alto, sobre el área iluminadle situada por debajo de aquél. 

 

Iluminancia (E): es la densidad del flujo luminoso () que incide sobre un punto. En la 
práctica, la iluminancia promedio de una superficie determinada se calcula dividiendo el 
flujo que llega a la superficie entre el área (A) de la superficie iluminada. La unidad de 
medida es Lux (lx) 
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Luminaria: Conjunto que comprende la armadura y los tubos luminosos. 
 

Luxómetro: Aparato de lectura directa de la intensidad de iluminación (en Lux).  En 
general consta de una célula sensible a la luz, la cual al incidir sobre ellas es capaz de 
establecer una corriente eléctrica en el circuito en el que forman parte. Un micro 
amperímetro que lleva incorporado puede medir su intensidad que es proporcional a la de 
luz, y de esta forma obtener directamente el valor en lux. 

 

Riesgo Higiénico: Exposición a contaminantes físicos, químicos o biológicos, capaces de 
provocar efectos perjudiciales en la salud de las personas expuestas. 

 

Valores de Referencia: Niveles establecidos bien legalmente, o bien por entidades de 
prestigio y adaptados como tales, que sirven como criterios de calificación y decisión ante 
una situación determinada, una vez conocidos los resultados de su evaluación. 

 

3.1 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SALUD VISUAL 

Las fuentes de luz, pueden ser naturales o artificiales. La natural es el sol  entrando a 
través de fachadas, ventanas o de techos y dentro de las artificiales se encuentran los 
bombillos incandescentes, los tubos fluorescentes y las lámparas de descarga en 
atmósfera de gas como por ejemplo las lámparas halógenas.  

 

Aunque la capacidad del hombre para adaptarse a su entorno es extraordinaria, su 
bienestar, su estado de ánimo y su fatiga se ven afectados por la luz y el color. Sin luz, las 
cosas que lo rodean carecerían de color, forma y perspectiva. Por otra parte tan 
perjudicial puede ser el exceso como el defecto de luz. 

 

Tanto la composición espectral de la luz como la disposición del color del entorno, 
merecen toda la atención. Sólo puede hacerse una evaluación completa de la importancia 
de la luz y del color de cara a la conservación de la salud del hombre si se tiene en cuenta 
todos estos factores. 

  

El hecho de que la luz y el color afecten el bienestar del hombre es un estímulo para que 
los encargados del área de Salud ocupacional, junto con la ingeniería, busquen 
combinaciones óptimas de luz y color para cada lugar de trabajo y cada puesto de trabajo; 
al hacerlo, deben prestar tanta atención tanto a la calidad como a la cantidad.  

 

En un lugar de trabajo, la distribución de los accesorios eléctricos debe hacerse de la 
forma más uniforme posible, a fin de evitar diferencias de intensidad luminosa, que 



 
 

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FREMAP 

 
 

 
EVALUACIONES OCUPACIONALES - 

NIVELES DE ILUMINACION 
 

 

7 
 

resultarían molestas debido a que los constantes cambios de adaptación del ojo producen 
fatiga prematura, por tanto la iluminación total ha de ser lo más constante posible. 

 

Cuando las variaciones de iluminación son frecuentes e importantes, también reduce el 
rendimiento visual, por tanto la uniformidad espacial correrá pareja con la uniformidad 
temporal de los niveles de iluminación. El efecto estroboscópico (efecto óptico que se 
produce al iluminar mediante destellos, un objeto que se mueve en forma rápida y 
periódica), puede dar lugar a ilusiones sensoriales peligrosas que pueden generar 
accidentes. 
 

El deslumbramiento perjudica la función visual del ojo humano, suele ser motivo de la 
reducción del rendimiento visual y, en este caso, el deslumbramiento se denomina 
deslumbramiento psicológico o adaptativo. Una exposición prolongada al 
deslumbramiento puede así mismo perjudicar el bienestar y el estado de ánimo para el 
trabajo, en cuyo caso recibe el nombre de deslumbramiento psicológico o de malestar. 

 

El deslumbramiento es la sensación producida por la luminancia dentro del campo visual 
que es suficientemente mayor que la luminancia a la cual los ojos están adaptados y que 
es causa de molestias e incomodidad o pérdida de la capacidad visual y de la visibilidad. 
Existe deslumbramiento cegador, directo, indirecto, incómodo e incapacitante: 
 

 Incapacitante: Es el provocado por la presencia en el campo visual de una superficie 
cuya luminancia es muy superior a la del objeto que se visualiza (ello provoca la 
aparición de un velo entre el ojo y el objeto observado, con la consiguiente disminución 
de la agudeza visual). Este tipo de deslumbramiento es el que ocurre cuando en el 
campo visual del operador aparecen ventanas, paredes brillantes, techos, etc. 

 Incomodo: Es el causado por la presencia de una fuente de luz con una luminancia 
superior a la del nivel de adaptación, por ejemplo, las luminarias de otros puestos de 
trabajo, en cuyo caso no se produce una incapacidad visual sino una molestia que 
puede acarrear a largo plazo la aparición de fatiga visual.  

 

Por lo anterior resulta de mucha importancia mantener una adecuada calidad y cantidad 
en la iluminación acorde con las condiciones de la tarea y del ambiente de trabajo. 
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4. METODOLOGIA  

4.1 TÉCNICA DE MEDICIÓN 

La metodología utilizada en la medición de niveles de iluminación cumple con las 
indicaciones de la norma GTC 8 de 1994 e ISO 8995, consideradas en el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE - del Ministerio de Minas y Energía. 
 
Las evaluaciones de niveles de iluminación se realizaron por medio de luxometrías que se 
utilizan para cuantificar los niveles de iluminación natural y artificial presentes en los 
puestos o áreas de trabajo.    
 
Para efectos del presente diagnostico o tamizaje, se realizaron luxometrías en las áreas 
administrativas del INSTITUTO HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES, considerando sistemas de iluminación, presencia de luz natural, 
ubicación de puestos en las diferentes secciones del centro de trabajo; todo ello bajo la 
siguiente metodología: 
 

 Definición de la estrategia de muestreo. 

 Identificación del tipo de iluminación (natural, artificial) y los sistemas de iluminación 
general y localizados disponibles. 

 Identificación de factores asociados a la iluminación como posición de las fuentes de 
luz respecto del plano de trabajo o de la ubicación del trabajador, distancia, tipo de 
labor a realizar desde el punto de vista de exigencia visual, colores del entorno y de 
las superficies de trabajo, contraste, estado de los sistemas de iluminación y 
existencia de sistemas de ajuste. 

 Cada uno de los puntos de evaluación se debe realizar bajo funcionamiento normal de 
las lámparas. 

 Ubicación del luxómetro con fotocelda corregida a la altura del plano de trabajo de 
mayor uso por parte del trabajador, orientada en plano horizontal a una altura de 85cm 
del piso y registro de los valores arrojados por el sistema. 

 Comparación del valor registrado contra el valor recomendado según el tipo de tarea o 
área evaluada. 

 Análisis de resultados y de los factores asociados con la exposición que permitan dar 
conclusiones y proponer recomendaciones para ajustar los niveles de iluminación 
acorde con los rangos normales de acuerdo con la legislación y la calidad de la 
iluminación de acuerdo con la exigencia visual de las tareas.  

 Las evaluaciones se realizaron en unidades Lux, fotocelda de coseno corregido, y 
ubicación según  la dirección del ojo del observador. 
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4.2 EQUIPO UTILIZADO 

Monitor portátil digital (Luxómetro) marca HAGNER, serial 50702, modelo EC1, cuya 
celda fotoeléctrica se ubica a la altura del plano de trabajo correspondiente, obteniendo 
por lectura directa los valores en unidades lux. El luxómetro fue verificado en su 
calibración antes y después de cada evaluación con el fin de darle mayor confiabilidad a 
las evaluaciones. 

 

4.3 ESTRATEGIA DE MUESTREO 

Se realizaron monitoreos (luxometrías) en 10 puntos laborales en el INSTITUTO 
HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES, ubicado en Barranquilla. 
Los horarios en que se realizaron las mediciones fueron seleccionados teniendo en 
cuenta la información del área de S&SO de la entidad y buscando evaluar los niveles de 
iluminación en el horario habitual de las labores durante los procesos normales. Los 
monitoreos se efectuaron el día 22 de Agosto de 2017. Se tomaron las luxometrías en los 
siguientes puestos de trabajo: Ver Tabla No 3. 
 

4.4 ESTÁNDARES DE EXPOSICIÓN 

La normatividad que se tuvo en cuenta para el comparativo de los resultados de 
evaluación de niveles de iluminación fue el Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público RETILAP expedido por el Ministerio de Minas y Energía bajo la 
Resolución 180540 de marzo 30 de 2010. Este reglamento establece los requisitos y 
medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público, tendientes a 
garantizar: los niveles y calidades de la energía lumínica requerida en la actividad visual, 
la seguridad en el abastecimiento energético, la protección del consumidor y la 
preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos 
originados por la instalación y uso de sistemas de iluminación  
 
 

Tabla 1. Fragmentos de Tabla 25 “Niveles de iluminancia aceptados para diferentes 
áreas y actividades”  – RETILAP. 

 

AREA Y/O ACTIVIDAD 
NIVELES DE ILUMINANCIA (lx) 

Min.  Medio  Máx. 

Oficinas 

Oficinas de tipo general, mecanografía y 
computación 

300 500 750 

https://by2prd0710.outlook.com/owa/redir.aspx?C=Uq-XPta_3UqLcjONiWuRnfc8gtSFT88I1iSF0DxSG0J4iS6uFJMgqIus3yfErM8BcpXI5SQOhgc.&URL=http%3a%2f%2fwww.minminas.gov.co%2fminminas%2fkernel%2fusuario_externo_normatividad%2fform_consultar_normas_energia.jsp%3fparametro%3d2163%26site%3d1
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4.5 CRITERIOS DE VALORIZACIÓN 

La Tabla 3 presenta los resultados de la evaluación de los niveles de iluminación, así 
como el criterio de suficiencia; es decir si se cumple o no con los valores recomendados 
en la legislación para el tipo de actividad o recinto evaluado. En ella se detalla el número 
del monitoreo, datos higiénicos como punto de realización de la medición; valores de 
referencia, niveles encontrados, criterio de valoración y las observaciones y 
recomendaciones específicas para cada área o puesto de trabajo evaluado. 

 
Para la interpretación de los resultados se ha establecido el criterio de suficiencia, el cual 
se establece al comparar los valores obtenidos contra los valores recomendados de 
acuerdo al tipo de recinto o actividad evaluada. Los criterios de suficiencia se han 
categorizado así. 

 

Tabla 2. Categorización del criterio de suficiencia. 

 

CATEGORIA DEFINICION 

Deficiente: 

Se refiere a que los niveles de iluminancia evaluados se 
encuentran por debajo del valor mínimo recomendado para 
el tipo de recinto o tarea allí realizada y por lo tanto se 
requiere la intervención de forma inmediata 

Adecuada: 

Se refiere a que los niveles de iluminancia evaluados se 
encuentran dentro del intervalo recomendado para el tipo de 
recinto o tarea allí realizada; se requiere mantener las 
condiciones controladas 

Excedido: 

Se refiere a que los niveles de iluminancia evaluados se 
encuentran por encima del intervalo recomendado para el 
tipo de recinto o tarea allí realizada. Dada esta condición se 
requiere verificar que el nivel de iluminancia no genere 
inconvenientes por excesos (deslumbramiento, reflexión 
sobre monitores de computadores, etc.) 
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5. EVALUACION DE CAMPO 

5.1. DATOS DE LA EMPRESA 

 Nombre: Instituto Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales.  

 NIT: 830000602. 

 Dirección: Aeropuerto Ernesto Cortissoz. 

 Teléfono: 3527160. 

 Representante de la empresa durante la actividad: Sr. Nelson Vásquez Castellar 

 Cargo: Auxiliar de pronósticos. 
 

5.2. DATOS DEL TAMIZAJE O DIAGNÓSTICO 

 Solicitado por: Martha Isabel Sora. 

 Cargo: Gestor.  

 Tipo de evaluación: Visita de inspección higiénica cualitativa y monitoreo ambiental de 
iluminación; luxometrías.  

 Fecha de Realización: 22 de Agosto de 2017.  

 Puntos Monitoreados: Diez  (10). 

 Áreas evaluadas: Oficinas administrativas.  

 Puestos de trabajo evaluados: Ver Tabla No 3. 
 

5.3     FACTORES ASOCIADOS A LA EXPOSICIÓN 

De manera general las condiciones cromáticas de los ambientes de trabajo en donde los 
funcionarios desempeñan sus labores administrativas, se encuentran constituidos por 
paredes estucadas color beige, techos blancos y piso beige. Se observan escritorios de 
tonalidad gris claro. 
 
La ventana que está ubicada en la oficina, se encuentra polarizada, sin su respectivo 
cortinaje. La iluminación en general está conformada por lámparas tipo espiral doble tubo, 
empotrada en base redonda, de las cuales algunas se encuentran ubicadas fuera del 
plano de trabajo del funcionario.  
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5.4  CALCULOS, RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS 

 
Tabla 3. Categorización del criterio de suficiencia. 

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FREMAP 
INSTITUTO HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 

Min. Prom. Max.

1 Pronosticador - Punto 1 40 300 500 750 Deficiente

2 Pronosticador - Punto 2 43 300 500 750 Deficiente

3 Pronosticador - Punto 3 41 300 500 750 Deficiente

4 Pronosticador - Punto 4 39 300 500 750 Deficiente

5 Pronosticador - Punto 5 41 300 500 750 Deficiente

6
Oficial de vigilancia 

metereológica - Punto1
74 300 500 750 Deficiente

7
Oficial de vigilancia 

metereológica - Punto2
73 300 500 750 Deficiente

8
Oficial de vigilancia 

metereológica - Punto3
72 300 500 750 Deficiente

9
Oficial de vigilancia 

metereológica - Punto4
71 300 500 750 Deficiente

10
Oficial de vigilancia 

metereológica - Punto5
75 300 500 750 Deficiente

Se sugiere realizar cambio de

luminarias tipo espiral por tipo tubo y

colocarlas superpuestas en el techo,

sobre el plano de trabajo (perpendicular

a la línea de visión del funcionario).

Med 

No.

Puesto de Trabajo o 

ambiente evaluado

E 

promedio 

Obtenido 

(Lux)

E Recomend. (Lux)

Criterio Observaciones Recomendaciones

9 luminarias tipo espiral doble tubo,

empotradas en base redonda. Piso beige,

paredes beige y techo blanco. Escritorio gris.

Ventana polarizada sin cortinaje.
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6 CONCLUSIONES  

Una vez comparados los resultados de los puntos evaluados, con los niveles de 
iluminación recomendados para oficinas de tipo general de la Resolución 180540 de 
marzo 30 de 2010, se observa que el 100% de los puestos de trabajo no cumplen con los 
niveles mínimos de suficiencia de acuerdo a la actividad o recinto evaluado. 
 
Se observa que los puestos de trabajo presentaron niveles deficientes de iluminación por 
condiciones tales como:  
 
 Inadecuada ubicación de las luminarias respecto del plano de observación.   
 Sistemas de iluminación insuficientes. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

A continuación se describen sugerencias generales que pretenden mejorar los niveles de 
iluminación en aquellos puestos de trabajo que presentan deficiencias en sus niveles de 
iluminación, y deberán complementarse con las específicas consignadas en la tabla 3 del 
presente documento: 
 

CONTROLES RECOMENDADO PARA LA FUENTE 

 Para el acondicionamiento adecuado de la iluminación general de las áreas de trabajo 
que presentaron deficiencia, se sugiere intervenir en la reubicación de algunas 
luminarias, teniendo en cuenta que, los sistemas de iluminación deben estar 
superpuestos en el techo (no empotrados), por otro lado, se debe evaluar la 
distribución de las mismas y si es necesario modificarla, de tal manera que, se obtenga 
una iluminación uniforme en todos los posibles planos de trabajo; considerando que las 
luminarias deben ser ubicadas sobre el puesto de trabajo respectivo, es decir que 
quede perpendicular a la línea de visión del trabajador, evitando a su vez, tener 
luminarias a los lados, adelante y atrás de los puntos de fijación visual u objetos que 
interfieran los niveles de luz emitidos por las luminarias, porque pueden causar 
sombras por obstaculización de las mismas y molestia al trabajador.  
 

 Se debe considerar reemplazar luminarias tipo espiral, por luminarias tipo tubo, de 
manera que se evite la caída de la eficacia luminosa de las mismas y mejorar el confort 
visual del funcionario en las áreas de trabajo respectivas. 
 

 En cuanto a la ventana que se encuentra en la oficina, se debe tener como medio de 
atenuación de los rayos de luz natural que ingresan por las ventanas correspondientes, 
filtros polarizantes en sus cristales y su respectivo cortinaje, lo cual contribuye a reducir 
la fatiga y el cansancio visual asociado con el brillo y el resplandor.  

 

Si alguna de las condiciones varía en cuanto a horarios de trabajo, condiciones locativas 
(tonos y características de pisos, paredes, techos y superficies de trabajo), técnicas 
(clase, tipo y potencia de fuentes luminarias) o de ubicación espacial de los puestos de 
trabajo, se recomienda realizar nuevamente la evaluación, ya que estas recomendaciones 
se derivan del estudio realizado el día 22 de Agosto de 2017 por SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN DE FREMAP y constituyen acciones de carácter general que la entidad  , 
puede llegar a contemplar pero que deberán ajustarse de acuerdo con los cambios por la 
empresa efectuados. 

Esperamos que este informe cumpla con las expectativas de la empresa y aporte al 
mejoramiento de las condiciones laborales. Cualquier duda o inquietud estaremos 
gustosos en atenderla a través del correo cinthya_aguilar@prevencionfremap.com  

mailto:cinthya_aguilar@prevencionfremap.com
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